
1 保守点検の実施場所
岩手県立大槌病院 住所： 岩手県上閉伊郡大槌町小鎚第23地割字寺野1番地1

2 保守点検する機器
別添「自動制御機器一覧表」のとおり

3 保守点検の実施方法
(1) 総合点検は、年１回実施するものとし、実施日は別途協議のうえ定めるものとする。
(2) リモートメンテナンスは、毎月１回実施するものとする。
(3) 緊急保守は、随時対応するものとする。

4 保守点検の内容
(1) 稼働状況の確認
システムの日常における稼働状況、不具合の有無などについて、全般にわたり聞き取り確認する。

(2) 不具合箇所の調査と対処
不具合箇所、緊急対応を行った箇所の調査を行い、必要に応じ修理及び予備品の手配を行う。

(3) 予防保全作業
各製品別の保守点検作業項目に従い作業を実施する。

(4) システム動作確認
(3)の作業終了後、システムが正常に稼働することを確認する。

(5) 緊急保守
不具合が発生した場合は、サービスエンジニアを派遣し、不具合箇所の修繕を行う。

5 保守点検の範囲
(1) 総合点検時の出張旅費及び作業料金
(2) 点検者が交換の必要があると判断した消耗部品
(3) 点検及び調整に必要な消耗品及び工具

6 実施報告

7 その他

岩手県立大槌病院空調設備自動制御機器保守業務仕様書

　保守点検は、当該装置を常に安全かつ正常に保つため、この仕様書に定めるところにより実
施するものとする。

　受託者は、保守点検業務終了後速やかに点検の内容、点検者の氏名等の必要事項を記載し
た点検報告書等を作成し、点検実施病院担当者の署名を得て、点検実施病院へ提出するもの
とする。

　本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合、又は、本仕様書に記載の無い事項については、
その都度協議するものとする。



自動制御機器一覧表

品　　　　名 寸法・型式 数　量 備　　考

1)自動制御機器    

熱源廻り制御　1set  

温度調節器 TY6300Z 1個

感震器 V-725 1個

補助リレー RY 4個

 

オイルタンク廻り制御　1set  

油面指示計 NS-RD2PHAL 1式

液面警報制御装置 FBS-1CU 1式

電磁弁　　２５Ａ VKK 1個

油量計　　２５Ａ LS5276 1個

補助リレー RY 9個

 

外気処理パッケージ制御ー１　6sets  

室内形温湿度センサ HTY7043T 6個

微差圧スイッチ PYY-604 6個

デジタル指示調節計 R36 6個

直結形ダンパ操作器 MA-1-N-24 6個

絶縁トランス AT72-J1 6個

補助リレー RY 12個

 

外気処理パッケージ制御ー２　1set  

室内形温度センサ TY7043Z 1個

差圧発信器 JTD 1個

微差圧スイッチ PYY-604 1個

デジタル指示調節計 R36 1個

直結形ダンパ操作器 MA-1-N-24 1個

DC24V電源 RYY792D 1個

スイッチ SW1 2個

絶縁トランス AT72-J1 1個

補助リレー RY 8個

 

モータダンパ連動制御ー１　1set  

直結形ダンパ操作器 MA-1-N-24 1個



絶縁トランス AT72-J1 1個

補助リレー RY 1個

 

モータダンパ連動制御ー２　1set  

直結形ダンパ操作器 MA-1-N-24 2個

絶縁トランス AT72-J1 2個

補助リレー RY 1個

 

モータダンパ連動制御ー３　1set  

温度調節器 TY6300Z 1個

直結形ダンパ操作器 MA-1-N-24 1個

絶縁トランス AT72-J1 1個

補助リレー RY 1個

 

ファン発停制御１  

温度調節器 TY6300Z 1個

 

ドラフトチャンバー廻り制御ー２　1set  

補助リレー RY 1個

 

漏水警報監視　4sets  

漏水検出器 WLS402 4個

補助リレー RY 4個

 

貯湯槽廻り制御　2sets  

配管温度検出器(Pt100Ω) TY7830B15 2個

デジタル指示調節計 R36 2個

補助リレー RY 2個

 

受水槽廻り制御　1set  

電極棒５Ｐ 5P 2個

    

雨水処理槽廻り制御　1set    

電極棒５Ｐ 5P 1個  

液面リレー／電極３Ｐ 61F-GP-N/3P 1個  



電動ボール弁　　　　　２５Ａ VY6300B25 1個  

 

湧水槽警報監視　6sets  

レベルスイッチ LC12 6個

液面リレー 61F-GP-N 6個

 

モータダンパ付属スイッチ工事  

スイッチ SW1 4個

直結形ダンパ操作器 MA-1-N-24 4個

 

2)盤関係    

    

中央監視装置    

中央監視装置 savic-net Fx 1式

管理点数500点    

    

【ハードウエア】    

MSU 1台

ＵＰＳ（１ＫＶＡ） 1台

【ソフトウェア】  

＜基本ソフトウエア＞  

警報処理  

パスワード設定変更  

ポイント詳細ダイアログ  

運転時間・投入回数積算  

システム状態  

グループリスト  

ソフトウエアアナンシュエータ  

ポイント一覧  

リモートユニット監視  

カレンダ設定  

停電/復電制御  

火災処理  

９６時間データ表示・蓄積  



ワンポイントトレンド  

システム履歴  

＜オプションソフト＞  

計測値上下限/偏差値監視  

連続運転時限監視  

アナンシュエータ登録  

ポイントグラフ表示機能  

外部移報  

タイムプログラム制御  

スケジュール合成  

電力デマンド制御  

日月年報表示・蓄積  

リモートメンテナンス（遠隔）  

    

リモート盤  

ローカルリモート盤 1CP-1 1面

ローカルリモート盤 2CP-1 1面

中央盤内組込 3CP-1 1面

中央盤内組込 RCP-1 1面



令和　　年　　月　　日

受 託 者 住 所

社 名

代 表 者

記

岩手県立大槌病院空調設備自動制御機器保守業務完了報告書

　岩手県立大槌病院空調設備自動制御機器保守業務委託契約書及び仕様書に従って下記のと
おり業務を完了したので報告します。

業 務 名 岩手県立大槌病院空調設備自動制御機器保守業務

総 額
（うち消費税及び地方消費税　　　　）

今 回 完 了 額
（うち消費税及び地方消費税　　　　）

全 体 期 間
自　　　令和　　　年　　　月　　　日
至　　　令和　　　年　　　月　　　日

今 回 完 了 期 間
自　　　令和　　　年　　　月　　　日
至　　　令和　　　年　　　月　　　日

契 約 金 額

契 約 期 間

備 考


